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1.0 SCRIPTION A E

The rubber floor tile samples submitted to the critical radiant flux have no fire-retardant
contained. The samples are identified by the client as being PROFLEX and were numbered

as follows:

- 0%PN#1
- 0% PG#2
- 0%PVH3
- 0% PR#4

The tile samples have a surface density and a total tickness as shown in the table below:

0% PG #2 10.78 8.67
0% PV #3 10.81 8.74
0% PR #4 10.76 8.69

Samples were 25 cm x 105 ¢m in size.
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20 RESULTS

To obtain the heat surface index, the critical radiant flux, test have been performed as per
NFPA 253 using the inclined method. Results obtained are found below:

0% PN #1 0.43 W/em® |
0% PG #2 0.43 W/cm?
0% PV #3 0.42 W/em®
0% PR #4 0.43 W/cm?

Note: NFPA 253 is equivalent to ASTM E648

Tested / Written by:

(oS

Claude Paré, technician
Certification and Physical Testing

CP/gplch
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LES SERVICES D'ESSAIS INTERTEK AN LTEE.
AUTORISE LE CLIENT A REPRODUIRE CE RAPPORT
DANS SON INTEGRITE.
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1.0  INTRODUCTION

Suite 2 une demande de Monsieur Bédard, les Services d’essais Intertek AN ltée a effectué un essai
d'inflammabilité sur des échantillons de tuiles de plancher en caoutchouc contenants différentes
quantités d’additif ignifugeant.

Suite & la réception des échantilions & nos laboratomes, ils ont éte placés dans ume salle de
conditionnement pour une durée minimale de 48 heures sous des conditions de 23 + 3°C (73.4 +5°F
) et 50%: 5% d’humidité relative.

Les essais ont été effectués selon la normie ULC S-102.2 "Méthode d'essal normalisée,
caractéristique de combustion superficielle de couvre plancher et de matériaux variés"
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20 DESCRIPTION DES ECHANTILLONS

Les échantillons de tuiles de plancher en caoutchouc soumis aux essais ont des pourcentages
difiérents d’additif ignifugeant. Iis ont été numérotés comme suit:

- 0% ZB GRIS
- 0%ZB
- 3%ZB
-10% 7B

Les tuiles de plancher en caoutchouc ont une densité surfacique et une épaisseur totale corame le
démontre le tableau ci-aprés:

Echantillous Deansités (Kg/m®) : Epaisseurs (uum)

0% ZB GRIS 10.80 936
0%ZB 835 7.1
I%IB 1084 9.72
10%ZB 10.44 8.46
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3.0 o 'ESSA
Les résultats d'essais sont exprimes par deux (2) iudices. Chaque indice résuite du comportement

au fen du spécimen soumis par rapport 2 un étalonnage réalisé avec des panneaux de ¢héne (Red
Qzk) et:de ciment d'armiante.

3.1  Propagation de la flamme

Cet indice indique le taux de propagation de Iz flamme surun échantillon 2 l'intériewr
d'un tunnel long de 7.6 metres.

Une flamme de gaz naturel est appliquée sur le devant de I'échantilion au début de
I'essai ¢t poussée le long du spésimen & l'aide d'un ventilateur 4 débit constant.

Un observateur calcule alors la propagation de 12 flamme par rapport au temps.

L'indice de propagation de Ia flamme pour le chéne rouge (Red Ozk) est de 100 et de
0 ponr le ¢iment d'amiante.

Calenls

En se référant 4 la norme d'essai, I'équation calculant [e taux de propagztion de la
flamme est |2 suivante:

4900

(195-A)
ou A, est la surface sous la courbe de propagation de
Ia flamme, si cette surface excéde 97.5 pi-min.

Si la surface sous la courbe est inférieure ou égale & 97.5 pi-mi, le taux se calcele
alors comme suit:

0.515x% A,
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32  Fumée développée

Une cellule photo-¢lectrique est utilisée pour mesurer {a densité des fumeées bloquant
la trapsmission de la lumiére & I'intérieure du turmel.

Lorsque la fumée de combustion bloque 1a trausmission de la luraiéte, le courant issu
de la cellule photo-électrique diminue, Cefte diminution dans le temps est
enregistrée et comparée aux résultats similaires obtenus avee le chéne (Red Oak)
(100) et le ciment d'amiante (0).

40 RESULTATS

Propagation de Famée
la flamme développée
0 % ZB GRIS 96 335
0%ZB 83 332
3%ZB 92 315
10%ZB 96 402
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